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El diseño y el calculo de la instalación deberan revisarse con el perito
correspondiente para que cumpla con lo señalado en el reglamento de
instalaciones eléctricas de la Secretaría de Comercio y C.F.E.

Existiran dos lineas de distribución, una para la instalación eléctrica y otra
para la distribución de fibra optica con salida a cada una de las oficinas del
edificio.

Las lamparas de iluminación exterior se controlaran directamente del tablero
de control.

Las arbotantes serán colocadas a una altura de 2.15 m en relación con el
nivel de piso terminado.

La altura minima de los contactos será de 0.30 m en ralación al piso
terminado.

La altura del tablero de control será de 1.70 m y un 1.20 m respectivamente
al centro de los mismos.

Las instalaciones serán ocultas con tuberia conduit de p.v.c.

Las cajas serán de lamina metálica , las tapas de contactos y apagadores
serán de lamina dorada.

Donde se indica salida para red, se dejara una chalupa normal, sobre muro a
una altura de 0.30 m sobre el nivel del piso.

Toda la instalación y equipo deberá aterrizarce atraves de un hilo de tierra
del calibre indicado y una varilla cooper weld de 19 mm y 3.00 m de
longitud enterradas en el registro del muro de acometida.

La acometida y toma de energía deberá hacerce de las lineas existentes de la
universidad.

En obra exterior se utilizara tuberia conduit pvc tipo pesado.

Los registros (60x60x80 cms) seran tipo banca construidos contabique rojo
común al hilo, sobresaliendo 30 cms. sobre el nivel del jardín, aplanado
interior y pulido con cemento, propo: 1:3 con fondo de grava con espesor de
20 cms. para lugares donde el nivel freatico este a más de 1.00 m.

Las tapas serán de concreto armado con malla de alambrón #2 c. c 14 cm. y
de espesor promedio de 5cm. debiendo sobresalir por lo menos de 10 cm.

Como norma general los conducores y empalmes no deberán ocupar más
del 60% del volumen del registro por lo que en casos especiales, se
construiran registro de distinta dimensión según se requiera.
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