
LINEA DE B.T.
3F-4-H
1-(3+1)350 kcm Al
1-1/0t
255 M.

2-8 FV
1-10t

T-1" GALV.

BAJA T-1"
VER DETALLE  "A"

6-8 FV
3-10t

3T-1" PVC

6-8 FV
1-8t

T-2" PAD

2-8 FV
1-10t

T-1" GALV.

6-8 FV
3-10t

3T-1" PVC

2-8 FV
1-10t

T-1" GALV.

6-8 FV
3-10t

3T-1" PVC

12-8 FV
2-8t

2T-2" PAD

18-8 FV
3-8t

3T-2" GPAD

BAJA T-1"
VER DETALLE  "A"

BAJA T-1"
VER DETALLE  "A"

4-12 FV
1-12t

T-3" PAD

4-12 FV
1-12t

T-1" GALV. P.G.

6-12 FV
1-12t

2T-1" GALV. P.G.

6-12 FV
1-12t

T-3" PAD

6-12 FV
1-12t

T-3" PAD

2-8 FV
1-10t

T-3" PAD

2-8 FV
1-10t

T-1" GALV. P.G.

INV 10

NOTAS:

MF

S1 S2 S3 S12

16,320

_

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 6, 1 - 10t

_ __

ITM 3x60
Isc = 18 kA

12 PANELES POR SERIE
S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

+

_

ACDC

INVERSOR 9
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

 (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

CAJA COMBINADORA

__ __
PANEL 330 W

+

+

+

+

+

+

+

+

TABLERO I-LINE
EXISTENTE
SISTEMA FOTOVOLTAICO

EXISTE 3F-4-H
Al 2-350 kcm /fase
4T - 3" PAD
255 M.

ALCANCE DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR

NOTA: EXISTEN LOS
MODULOS

NOTA: ESTA CAPACIDAD DE GENERACION SE SUMARÁ A LA YA EXISTENTE

SISTEMA FOTOVOLTAICO
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